
www.kaut.deWuppertal · Berlin · Dresden · Frankfurt · Hamburg · München · Nürnberg · Stuttgart

SCHALTPLAN RCIM-(0.4-2.5)FSRE

WIRING DIAGRAM

MODEL   RAK-15QEF,RAK-18/25/35/50REF,RAK-18/25/35/50REFC
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Erdung

Leiterplatte

1~ 230 V 50 Hz

Markierung Name
EF2 Sicherung
MFE Motor (Innengerätelüfter)
MD Motor	(Abflusspumpe)
MV
FS

DSW3

Elektronisches Expansionsventil
Schwimmerschalter
Leistungseinstellung des 
Innengeräts

DSW4 Modelleinstellung
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Übertragungswiederherstellung
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CN7

PCB1

TB1, 2

Innengerät Nr.

Lufteinlassthermistor

Luftauslassthermistor

Thermistor der Flüssigkeitsleitung

Optionaler Raumthermistor

Thermistor der Gasleitung

Störschutzfilter

Luftanschluss

Leiterplatte

Anschlussleiste
THM1-5 Thermistor




